
INSTRUCCIONES DE USO DEL GRUPO
ELECTRÓGENO

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Estambul · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Cliente / Empresa: __________________ Fecha: ________________
Modelo / n.º de serie del grupo: ______________ Teléfono: _______________

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO / AUTO

1. Ponga el selector automático/manual en AUTO.

2. Pulse AUTO en el controlador y compruebe el indicador AUTO.

3. El grupo arranca al fallar la red y se detiene cuando esta se restablece.

4. Si aparece una alarma, anótela y contacte con el servicio autorizado.

FUNCIONAMIENTO MANUAL / MANUAL

1. Ponga el selector en MANUAL y aísle la carga.

2. Arranque el grupo y compruebe 400 V / 50 Hz.

3. Caliéntelo sin carga y después transfiera la carga al grupo.

4. Al volver la red, transfiera de nuevo la carga y pare tras el enfriamiento.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

SERVICIO TEREX DIESEL Cliente / Empresa JEFE DE SERVICIO
Nombre / Sello / Firma Nombre / Sello / Firma Nombre / Sello / Firma


