
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU GROUPE
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Client / Société: ______________________________ Date: ______________________________
Modèle / N° de série du groupe: ______________________________ Téléphone: ______________________________

AUTOMATIC OPERATION / AUTO
1. Placer le sélecteur sur AUTO.

2. Appuyer sur AUTO et vérifier le voyant.

3. Le groupe démarre lors d’une coupure et s’arrête au retour du réseau.

4. En cas d’alarme, la noter et contacter le service agréé.

MANUAL OPERATION / MANUAL
1. Placer le sélecteur sur MANUEL et isoler la charge.

2. Démarrer et vérifier 400 V / 50 Hz.

3. Faire chauffer à vide puis transférer la charge.

4. Au retour du réseau, retransférer la charge puis arrêter après refroidissement.

Ce document est établi spécifiquement pour le client et le groupe identifiés ci-dessus.
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