
INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU
PRĄDOTWÓRCZEGO

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Stambuł · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Klient / Firma: _____________________ Data: ________________
Model / nr seryjny agregatu: ________________ Telefon: ________________

PRACA AUTOMATYCZNA / AUTO

1. Ustawić przełącznik automatyczny/ręczny w pozycji AUTO.

2. Nacisnąć AUTO na sterowniku i sprawdzić kontrolkę AUTO.

3. Agregat uruchamia się po zaniku sieci i zatrzymuje po jej powrocie.

4. W razie alarmu zapisać go i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

PRACA RĘCZNA / MANUAL

1. Ustawić przełącznik w pozycji MANUAL i odłączyć obciążenie.

2. Uruchomić agregat i sprawdzić 400 V / 50 Hz.

3. Rozgrzać bez obciążenia, następnie przełączyć obciążenie na agregat.

4. Po powrocie sieci przełączyć obciążenie z powrotem i zatrzymać po schłodzeniu.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

SERWIS TEREX DIESEL Klient / Firma KIEROWNIK SERWISU
Nazwisko / Pieczęć / Podpis Nazwisko / Pieczęć / Podpis Nazwisko / Pieczęć / Podpis


