
UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E
GJENERATORIT

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Stamboll · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Klienti / Kompania: _________________ Data: ________________
Modeli / nr. serie i gjeneratorit: ______________ Telefoni: _______________

FUNKSIONIMI AUTOMATIK / AUTO

1. Vendoseni selektorin automatik/manual në AUTO.

2. Shtypni AUTO në panelin e kontrollit dhe konfirmoni treguesin Auto.

3. Gjeneratori ndizet kur ndërpritet rryma e rrjetit dhe fiket pasi rikthehet rryma e rrjetit.

4. Nëse shfaqet një alarm, regjistrojeni dhe kontaktoni servisin e autorizuar.

FUNKSIONIMI MANUAL / MANUAL

1. Vendoseni selektorin në MANUAL dhe shkëputni ngarkesën.

2. Ndizni gjeneratorin dhe verifikoni 400 V / 50 Hz.

3. Ngroheni pa ngarkesë, pastaj kalojeni ngarkesën te gjeneratori.

4. Pasi rikthehet rrjeti, kthejeni ngarkesën në rrjet dhe fikeni pas ftohjes.

Ky dokument lëshohet posaçërisht për klientin dhe gjeneratorin e identifikuar më sipër.

SERVISI TEREX DIESEL Klienti / Kompania MENAXHERI I SERVISIT
Emri / Vula / Nënshkrimi Emri / Vula / Nënshkrimi Emri / Vula / Nënshkrimi


