
  ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ГЕНЕРАТОРА

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Стамбул · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

 / : ______________________________Клієнт Компанія : ______________________________Дата
 /   : Модель Серійний номер генератора

______________________________
: ______________________________Телефон

AUTOMATIC OPERATION / AUTO
1. Установити перемикач у режим AUTO.

2. Натиснути AUTO та перевірити індикатор.

3. Генератор запускається при зникненні мережі та зупиняється після її відновлення.

4. При аварії записати код і звернутися до авторизованого сервісу.

MANUAL OPERATION / MANUAL
1. Установити MANUAL та від’єднати навантаження.

2. Запустити й перевірити 400 В / 50 Гц.

3. Прогріти без навантаження, потім підключити навантаження.

4. Після відновлення мережі повернути навантаження та зупинити після охолодження.

Цей документ оформлено для зазначених вище клієнта та генератора.
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